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Цель обследования:  обнаружение мест утечек тепла, мостиков холода, 
нарушения теплоизоляции 

 

Марка и модель прибора: FLUKE TiS 
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Обследование проводилось при температуре наружного воздуха - -6,5 ºСи относительной 

влажности –65 % в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
 
 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; 

 МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда». 

 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

 ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих 
конструкций». 

Результаты обследования. 

В процессе обследования было проведено обзорное ИК-термографирование фасадов 
здания. На термограммах красным цветом показаны теплопотери через наружные ограждающие 
конструкции. Существенного нарушения теплоизоляции наружных стен дома обнаружено не 
было. Температурный перепад на поверхностях наружных стен превышает нормируемые 5°С. Это 
означает, что теплоизоляционные качества наружных стен соответствуют действующим 
нормативам СНиП 23-02-2003«Тепловая защита зданий». Однако некоторые дефекты 
теплоизоляции и мостики холода были обнаружены. 

Температурно-влажностный режим во всех помещениях на момент обследования 
находится в пределах нормы в соответствии с ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях». В результате измерения температуры стояков 
отопления и поверхности отопительных приборов установлено, что температура теплоносителя в 
стояках отопления и приборах отопления соответствует температурному графику. 

Основные утечки тепла происходят через: 

 Оконные блоки; 
 Дверные блоки; 
 Цоколь дома; 
 Гаражные ворота; 
 Систему вентиляции. 

Рекомендации: 

 В целях уменьшения теплопотерь через оконные заполнения в теплое время 
года произвести регулировку окон; 

 Установить дополнительные уплотнительные резинки на выходные двери; 
 В целях уменьшения теплопотерь в теплое время года произвести 

регулировку вентиляции; 
 Рассмотреть вопрос о дополнительном утеплении здания. 
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Файл:01 (2).IS2    Время:03.12.2014 16:00:03 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через гаражные ворота 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -6,8°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L0 -7,6°C -8,1°C -6,9°C -6,5°C 0,26 

L1 -6,6°C -7,3°C -5,1°C -6,5°C 0,54 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

 

Имя Температура Фон 

P0 -5,3°C -6,5°C 

P1 -5,6°C -6,5°C 

P2 -5,2°C -6,5°C 
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Файл:02.IS2    Время:03.12.2014 16:02:46 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через цоколь. Конструкция нуждается в утеплении 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -6,5°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L0 -7,0°C -7,7°C -6,3°C -6,5°C 0,46 

L1 -7,5°C -7,8°C -7,1°C -6,5°C 0,17 

L2 -5,0°C -6,0°C -3,7°C -6,5°C 0,52 

 
 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий -3,5°C -6,5°C 

P1 -4,3°C -6,5°C 
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Файл:03.IS2    Время:03.12.2014 16:03:14 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через цоколь. Конструкция нуждается в утеплении 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -7,3°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L1 -6,9°C -7,7°C -6,1°C -6,5°C 0,50 

L0 -6,8°C -7,3°C -6,1°C -6,5°C 0,34 

A0 -5,6°C -7,5°C -4,0°C -6,5°C 0,71 

A1 -5,6°C -7,7°C -3,5°C -6,5°C 0,83 

 
 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий -3,5°C -6,5°C 

P1 -6,5°C -6,5°C 

P2 -7,7°C -6,5°C 
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Файл:05.IS2    Время:03.12.2014 16:03:31 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через отверстие в стене 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -7,5°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L0 -7,1°C -7,7°C -6,7°C -6,5°C 0,19 

A0 -6,7°C -7,9°C -2,2°C -6,5°C 0,97 
 
 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий -2,2°C -6,5°C 

P3 -7,3°C -6,5°C 

P4 -6,9°C -6,5°C 
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Файл:06.IS2    Время:03.12.2014 16:05:56 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через цоколь. Конструкция нуждается в утеплении 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -5,6°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    -6,5°C 0,00 

L0 -3,9°C -4,9°C -3,1°C -6,5°C 0,48 
A1 -4,0°C -5,7°C -1,5°C -6,5°C 0,92 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий -1,5°C -6,5°C 

P2 -5,7°C -6,5°C 

P3 -5,9°C -6,5°C 
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Файл:1.IS2    Время:03.12.2014 16:07:43 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через цоколь. Конструкция нуждается в утеплении 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -5,2°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0 -3,9°C -6,0°C -1,5°C -6,5°C 0,83 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий -1,5°C -6,5°C 

P2 -5,4°C -6,5°C 

P3 -4,7°C -6,5°C 
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Файл:2.IS2    Время:03.12.2014 16:08:18 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через гаражные ворота 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -6,6°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    -6,5°C 0,00 

A1 -4,8°C -7,0°C -1,0°C -6,5°C 1,31 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий -1,0°C -6,5°C 

P1 -6,4°C -6,5°C 

P2 -7,0°C -6,5°C 
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Файл:3.IS2    Время:03.12.2014 16:08:25 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через гаражные ворота 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -6,3°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    -6,5°C 0,00 

A1 -4,5°C -6,7°C -1,1°C -6,5°C 1,28 

 
 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий -1,1°C -6,5°C 

P2 -6,7°C -6,5°C 

P3 -5,8°C -6,5°C 
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Файл:4.IS2    Время:03.12.2014 16:08:48 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через цоколь. Конструкция нуждается в утеплении 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -5,7°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    22,0°C 0,00 

A1 -2,8°C -6,8°C -0,4°C -6,5°C 1,24 

 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий -0,4°C -6,5°C 

P2 -5,0°C -6,5°C 

P3 -4,8°C -6,5°C 
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Файл:5.IS2    Время:03.12.2014 16:09:08 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через входные двери 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -3,1°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    -6,5°C 0,00 

A1 -1,1°C -4,0°C 1,8°C -6,5°C 1,35 

 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий 1,8°C -6,5°C 

P3 -3,0°C -6,5°C 
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Файл:6.IS2    Время:03.12.2014 16:09:41 
 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через входные двери 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -3,9°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    -6,5°C 0,00 

A1 -1,5°C -5,1°C 1,7°C -6,5°C 1,57 

 
Гистограмма: 

 
 

Имя Температура Фон 

Горячий 1,7°C -6,5°C 

P2 -4,5°C -6,5°C 

P3 -2,8°C -6,5°C 
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Файл:7.IS2    Время:03.12.2014 16:10:03 
Примечание: Обнаружена утечка тепла через наружную стену. Конструкция нуждается в 
утеплении 
 
Информация об изображении 
Температура фона -6,5°C 

Передача 1,00 

Средняя температура -2,9°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    -6,5°C 0,00 

A1 -1,5°C -2,9°C 0,6°C -6,5°C 0,71 

 
 
Гистограмма: 

 
 

Имя Температура Фон 

Горячий 0,6°C -6,5°C 

P2 -3,0°C -6,5°C 

P3 -3,1°C -6,5°C 

P4 -2,9°C -6,5°C 
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Файл:8.IS2    Время:03.12.2014 16:10:31 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через входные двери 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 9,1°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L0 9,2°C -0,4°C 12,6°C 15,0°C 3,99 

L1 5,4°C 3,8°C 7,7°C 15,0°C 0,99 

L2 6,8°C 0,1°C 9,6°C 15,0°C 2,81 

 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий 12,9°C 15,0°C 

Холодный -1,8°C 15,0°C 
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Файл:9.IS2    Время:03.12.2014 16:12:38 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через входные двери 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 9,0°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L0 12,4°C 12,4°C 12,4°C 15,0°C 0,00 

L1 7,1°C 2,9°C 9,7°C 15,0°C 1,82 

A0 5,2°C 0,6°C 11,8°C 15,0°C 2,97 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

 

Имя Температура Фон 

Холодный 0,6°C 15,0°C 
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Файл:10.IS2    Время:03.12.2014 16:12:56 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через входные двери 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 8,9°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L0 11,7°C 11,7°C 11,7°C 15,0°C 0,00 

A0 4,6°C 0,1°C 9,6°C 15,0°C 2,51 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный 0,1°C 15,0°C 

P2 9,7°C 15,0°C 

P3 10,9°C 15,0°C 
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Файл:11.IS2    Время:03.12.2014 16:15:42 
 
Примечание: Приток холодного воздуха через оконный притвор. Рекомендуется в теплое время 
года произвести регулировку окна. 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 11,0°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L0 10,1°C 9,6°C 10,5°C 15,0°C 0,21 

A0 10,3°C 7,5°C 12,5°C 15,0°C 1,32 

A1 8,4°C 6,2°C 10,5°C 15,0°C 1,17 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный 6,2°C 15,0°C 
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Файл:13.IS2    Время:03.12.2014 16:22:20 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через вентиляционное отверстие 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 22,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 8,1°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    22,0°C 0,00 

A1 5,7°C -6,0°C 9,3°C 22,0°C 3,85 

 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -6,0°C 22,0°C 
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Файл:14.IS2    Время:03.12.2014 16:23:19 
 
Примечание: Обнаружен мостик холода. Конструкция нуждается в утеплении 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 7,2°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 4,3°C -0,9°C 8,8°C 15,0°C 1,64 

 
Гистограмма: 

 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -0,9°C 15,0°C 

P1 5,7°C 15,0°C 
P2 6,3°C 15,0°C 
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Файл:15.IS2    Время:03.12.2014 16:24:01 
 
Примечание: Обнаружен мостик холода.Конструкция нуждается в утеплении 
 
Информация об изображении 
Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 7,0°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 4,3°C -1,3°C 8,8°C 15,0°C 1,78 

 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -1,3°C 15,0°C 

P1 -0,6°C 15,0°C 

P2 1,5°C 15,0°C 

P3 4,9°C 15,0°C 

P4 5,3°C 15,0°C 
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Файл:21.IS2    Время:03.12.2014 16:30:23 
 
Примечание: Обнаружено место промерзания оконного откоса 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 11,9°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L0 11,0°C 10,6°C 11,2°C 15,0°C 0,14 

A0 10,8°C 6,5°C 13,6°C 15,0°C 1,54 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 
Холодный 6,5°C 15,0°C 

P1 11,2°C 15,0°C 

P2 14,7°C 15,0°C 
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Файл:23.IS2    Время:03.12.2014 16:33:07 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через строительную пену 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 12,3°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L0 11,4°C 8,9°C 12,5°C 15,0°C 1,07 

A0 9,8°C 5,2°C 13,2°C 15,0°C 1,78 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

 

Имя Температура Фон 

Холодный 5,2°C 15,0°C 

P2 13,4°C 15,0°C 

P3 12,1°C 15,0°C 



 

 
24 

 
 

 

Файл:25.IS2    Время:03.12.2014 16:36:25 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха в основании оконного проема 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 3,2°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 1,3°C -3,8°C 4,8°C 15,0°C 1,87 
 
 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -3,8°C 15,0°C 

P3 3,0°C 15,0°C 

P4 4,7°C 15,0°C 

P5 2,8°C 15,0°C 
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Файл:26.IS2    Время:03.12.2014 16:37:14 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха в основании оконного проема 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 3,2°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

Центральная ячейка 2,1°C -2,8°C 5,2°C 15,0°C 1,79 
 
 
 
Гистограмма: 

 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -2,8°C 15,0°C 

P3 3,8°C 15,0°C 

P4 3,6°C 15,0°C 

P5 2,9°C 15,0°C 
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Файл:27.IS2    Время:03.12.2014 16:37:53 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через верхнюю часть оконного проема 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 6,7°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 6,1°C 3,1°C 8,3°C 15,0°C 1,27 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный 3,1°C 15,0°C 

P3 6,1°C 15,0°C 

P4 6,8°C 15,0°C 

P5 6,1°C 15,0°C 
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Файл:28.IS2    Время:03.12.2014 16:38:04 
 
Примечание: Обнаружен мостик холода.Конструкция нуждается в утеплении 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 7,5°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 5,5°C 0,8°C 8,7°C 15,0°C 1,64 

 
 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный 0,8°C 15,0°C 

P2 6,2°C 15,0°C 

P3 6,4°C 15,0°C 

P4 6,3°C 15,0°C 
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Файл:29.IS2    Время:03.12.2014 16:38:30 
 
Примечание: Обнаружен мостик холода.Конструкция нуждается в утеплении 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 9,2°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1    15,0°C 0,00 

A2 7,9°C 0,9°C 10,9°C 15,0°C 1,94 

A3 7,0°C 2,0°C 9,6°C 15,0°C 1,74 

A4 7,2°C 2,4°C 9,5°C 15,0°C 1,60 

 
Гистограмма: 

 
 

Имя Температура Фон 

Холодный 0,9°C 15,0°C 
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Файл:30.IS2    Время:03.12.2014 16:39:09 
 
Примечание: Обнаружено место промерзания оконного откоса 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 6,3°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 5,1°C 1,9°C 6,5°C 15,0°C 0,94 

 
Гистограмма: 

 

Имя Температура Фон 

Холодный 1,9°C 15,0°C 

P2 4,1°C 15,0°C 

P3 7,0°C 15,0°C 
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Файл:31.IS2    Время:03.12.2014 16:39:34 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через оконный проем 
 
Информация об изображении 

Температура фона 22,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 5,4°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

L0 5,4°C 5,4°C 5,4°C 22,0°C 0,00 

L1 4,1°C 1,6°C 6,6°C 22,0°C 1,23 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный 1,2°C 22,0°C 
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Файл:32.IS2    Время:03.12.2014 16:41:12 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через оконный проем 
 
 
 
Информация об изображении 
Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 9,1°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 6,7°C 2,8°C 10,2°C 15,0°C 1,31 

A2 7,9°C 3,9°C 10,9°C 15,0°C 1,66 

 
 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный 2,8°C 15,0°C 

P3 8,8°C 15,0°C 

P4 12,4°C 15,0°C 

P5 3,9°C 15,0°C 
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Файл:33.IS2    Время:03.12.2014 16:41:48 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через оконный проем 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 10,1°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 6,7°C 2,1°C 10,7°C 15,0°C 1,58 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий 12,9°C 15,0°C 

Холодный 2,1°C 15,0°C 

P1 9,5°C 15,0°C 
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Файл:37.IS2    Время:03.12.2014 16:45:02 
 
Примечание: Обнаружен мостик холода.Конструкция нуждается в утеплении 
 
 
 
Информация об изображении 
Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 10,7°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 7,3°C 1,3°C 13,7°C 15,0°C 2,11 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный 1,3°C 15,0°C 
P2 8,1°C 15,0°C 

P3 9,0°C 15,0°C 
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Файл:38.IS2    Время:03.12.2014 16:45:28 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через основание оконного проема 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 7,1°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 3,3°C -2,4°C 6,8°C 15,0°C 1,85 

 
 
Гистограмма: 

 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -2,4°C 15,0°C 

P4 6,5°C 15,0°C 

P5 5,5°C 15,0°C 
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Файл:39.IS2    Время:03.12.2014 16:45:41 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через основание проема застекленного 
дверного блока 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 6,1°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

L0 1,5°C -2,7°C 3,8°C 15,0°C 1,47 

 
 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -2,7°C 15,0°C 

P5 6,5°C 15,0°C 

P6 4,9°C 15,0°C 
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Файл:40.IS2    Время:03.12.2014 16:46:24 
 
Примечание: Обнаружен мостик холода.Конструкция нуждается в утеплении 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 7,8°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 5,3°C -0,9°C 8,6°C 15,0°C 1,85 

 
 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -0,9°C 15,0°C 

P2 5,9°C 15,0°C 

P3 8,6°C 15,0°C 

P4 6,8°C 15,0°C 
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Файл:41.IS2    Время:03.12.2014 16:46:45 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха в месте монтажа источника отопления 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 7,0°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 5,7°C 3,5°C 7,7°C 15,0°C 0,88 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Горячий 8,6°C 15,0°C 

Холодный 3,5°C 15,0°C 

P1 6,5°C 15,0°C 
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Файл:42.IS2    Время:03.12.2014 16:47:28 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через основание оконного проема 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 9,3°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 7,0°C 2,6°C 9,4°C 15,0°C 1,45 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 

Имя Температура Фон 

P1 2,6°C 15,0°C 

P2 9,8°C 15,0°C 

P3 9,2°C 15,0°C 
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Файл:43.IS2    Время:03.12.2014 16:47:39 
 
Примечание: Обнаружено место промерзания оконного откоса 
 
 
 
Информация об изображении 
Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 9,3°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0    15,0°C 0,00 

A1 6,8°C -1,2°C 11,1°C 15,0°C 3,38 

 
Гистограмма: 

 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -1,2°C 15,0°C 

P1 11,1°C 15,0°C 

P2 9,1°C 15,0°C 
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Файл:44.IS2    Время:03.12.2014 16:48:30 
 
Примечание: Обнаружен мостик холода.Конструкция нуждается в утеплении 
 
 
 
Информация об изображении 
Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 8,5°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0 6,2°C -2,0°C 13,1°C 15,0°C 3,20 

 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -2,0°C 15,0°C 

P1 7,2°C 15,0°C 
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Файл:45.IS2    Время:03.12.2014 16:49:46 
 
Примечание: Обнаружен приток холодного воздуха через оконный проем 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 9,6°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0 7,2°C 4,7°C 9,8°C 15,0°C 0,99 

 
Гистограмма: 

 
 
 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный 4,7°C 15,0°C 

P1 10,6°C 15,0°C 

P2 8,1°C 15,0°C 
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Файл:46.IS2    Время:03.12.2014 16:50:56 
 
Примечание: Обнаружены мостики холода.Конструкция нуждается в утеплении 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 8,2°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 

Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0 5,7°C 0,3°C 10,1°C 15,0°C 2,39 

A1 5,4°C 0,5°C 10,1°C 15,0°C 2,23 

 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный 0,3°C 15,0°C 

P0 5,3°C 15,0°C 

P1 6,6°C 15,0°C 
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Файл:47.IS2    Время:03.12.2014 16:51:50 
 
Примечание: Обнаружен мостик холода.Конструкция нуждается в утеплении 
 
 
 
Информация об изображении 

Температура фона 15,0°C 

Передача 1,00 

Средняя температура 6,1°C 

Модель камеры TiS 

Производитель камеры Fluke 

Диапазон калибровки -25,0°C до 105,0°C 

 
Температурная карта: 

Имя Сред. Мин. Макс. Фон Станд. откл. 

A0 3,0°C -4,2°C 9,1°C 15,0°C 3,01 

 
 
 
Гистограмма: 

 
 
 

Имя Температура Фон 

Холодный -4,2°C 15,0°C 
P0 3,0°C 15,0°C 


